BESTATIGUNG

von bei der Priifung der heiztechnischen Anforderungen
erzielten Einzelergebnissen

Priifstelle:

Priifgegenstand:

Auftraggeber:

Grundlage
der Priifung:

Prifberichte:

TUV SUD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Wéarmetechnik
Benannte Stelle 0036 nach CPD

Kamineinsatz DIN EN 13229
Zeitbrandfeuerstatte fur die Raumheizung in Gebauden
HKD 2.2 XL

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17-18
D-84307 Eggenfelden

DIN EN 13229:2005-10
DIN EN 13229 Berichtigung 1:2008-06

Typbezeichnung:

W-0O 1316-00/11 vom 02.11.2011

Die Prufung ergab, dass die Anforderungen an die Emissionsgrenzwerte und
an den Wirkungsgrad fur Einzelraumfeuerungsanlagen fiir feste Brennstoffe
gemaR folgender Vorschriften eingehalten werden:

e Erste Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes - Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung Uber kleine und mittlere Feuerungsanlagen -
1. BImSchV, 26.01.2010) fur Kamineinsatze, Stufe 2 gemal Anlage 4

e Verordnung der Landeshauptstadt Minchen Uber die Errichtung und den
Betrieb von Einzelfeuerstatten fur feste Brennstoffe (Brennstoffverord-
nung - BStV), Anderung vom 09.09.2011

Die Gegenlberstellung der Messdaten mit den Forderungen der vorgenann-
ten Vorschriften ist auf der folgenden Seite aufgelistet. Detaillierte Angaben
zum Prifgegenstand, den Prifungen sowie den Ergebnissen sind dem Priif-

bericht zu entnehmen.

Feuerungs- und Warmetechnik

Benannte Stelle 0036 nagch CPD
LAY e

Johannes Steiglechner

Sitz: Miinchen

Amtsgericht Miinchen HRB 96 869

USt-IdNr. DE129484218

Informationen geman § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.tuev-sued.defimpressum

Dirk Weisgerber

Telefon: +49 89 5190-1027

Aufsichtsrat: - -
Karsten Xander (Vorsitzender) H;fla;‘d ;3?53131:3”1307
Geschéftsfiihrer: Www.tuev-suea.dells

E-mail: feuerung@tuev-sued.de
e 5 ®
TOV

Ferdinand Neuwieser (Sprecher),
Dr. Ulrich Klotz, Thomas Kainz

Datum: 08.11.2011

Unsere Zeichen:
IS-TAF-MUC/wei

Auftragsnr. 1715648

Dokument:
Bestatigung 1_BImSchV
HKD22XL.doc
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Das Dokument besteht aus
2 Seiten

Die auszugsweise Wieder-
gabe des Dokumentes und
die Verwendung zu Werbe-
2wecken bediirfen der schrift-
lichen Genehmigunig der TUV
SUD Industrie Service GmbH.

Die Priifergebnisse beziehen
sich ausschlieBlich auf die
unitersuchten Priifgegen-
stdnde.

Der Sachbearbeiter
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TUV SUD Industrie Service GmbH
Feuerungs- und Wérmetechnik
Ridlerstrale 65

80339 Minchen

Deutschland



Seite 2 von 2

Zeichen / Erstelldatum: [S-TAF-MUC/wei /08.11.2011

Dokument: Bestétigung 1_BlmSchV HKD22XL.doc

Industrie Service

Feuerstitte Brenn-| Warme- Wirkungsgrad Emissionswerte
Typ stoffe | leistung ¥
ermittelt” | gefordert”® co Staub Stickoxide
1 ) Mew. " | gef. 29 [ MeRw.? | gef.?¥ | MeRw.” | gef.?*

KW % % mg/m? mg/m?® mg/m® mg/m® mg/m?® mg/m?®

15,5 87,6 >
HKD 2.2 XL A 75 412 <1250 15 <40 90 <200
(manueller Betrieb)

c 13,6 86,4 275 306 <1250 13 <40 117 <200

HKD 2.2 XL A 14,0 88,6 >75 241 <1250 11 <40 95 <200
(thermostatischer
Betrieb EOS, EAS) | ¢ 13,8 88,8 >75 230 | <1250 9 <40 106 <200

a: Steinkohle b: Braunkohle c¢: Koks d: Anthrazit

A: Scheitholz B:

Hackgut C: Holzpresslinge DIN 51731-HP2

") Gemittelte Messwerte bei Priifung der Nennwarmeleistung

2 Bezogen auf 13% Oz

% Anforderung fiir Kamineinsatze nach DIN EN 13229 (geschlossene Betriebsweise) nach 1. BImSchV, Stufe 2
4 zusétzliche Anforderung Miinchner Brennstoffverordnung




